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27240 SYLVAINS LES MOULINS

Préldvement 00084779 Prélevé le : jeudi 03 février 2011 a2 08h30
Unité de gestion 0169 SEPIA ; .P.taff ;CHAMOY
Installation TTP 000528  SYLVAINS LES MOULINS ype visite : P1

Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

P 0000000509 STATION DE COULONGES
ROBINET SORTIE STATION
SYLVAINS LES MOULINS

Type d'eau: T3
Motif : CS
Complet :
Représentativité : O

Mesures de terrain

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure  supérieure inférieure supérieure
Couleur (qualitatif) 0 qualit.
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphélométrique NFU 0,35 NFU 1,00 0,50
Température de I'eau 93 °C 25,00
pH 7,55 unitépH 6,50 9,00
Conductivité a 25°C 551 puS/cm 200,00 1100,00
Chlore libre 0,05 mg/LCI2
Chlore total 0,05 mg/LCI2
Analyse laboratoire
Type de I'analyse : P127 Code SISE de I'analyse : 00087986 Référence laboratoire : EP11-11671
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 8 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 1 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/100mL 0
Entérocoques /100mI-MS ' <1 n/100mL 0
Escherichia coli /100m! -MF <1 n/100mL 0
Spores bact.anaér.sulfito-réd./20ml <1 n/20mL 0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 r'rig;L 0,10
Nitrates (en NO3) 47,2 mg/L 50,00
Nitrites (en NO2) <0,05 mg/L 0,10
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE )
Titre alcalimétrique complet , 185 °F
Titre hydrotimétrique 242 °F
MINERALISATION
Chlorures 25,6 mg/L 250,00
Sulfates 11 mg/L 250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES
Carbone organique total | 0,6 mg/LC | { ‘ | 200

Conclusion sanitaire ( Préléevement N° : 00084779)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramétres mesurés. Toutefois,
suite a plusieurs dépassements, cette eau fait I'objet d'un suivi analytique renforcé en nitrates.
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